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Мета і задачі дослідження  
Метою роботи є дослідження впливу параметрів налагодження контурів системи керування 
електроприводом постійного струму підпорядкованого керування на якість, стійкість та динаміку 
електроприводу.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв язати такі задачі:
1) здійснити аналіз структур електроприводів постійного струму та методів оптимізації його 
контурів;
2) представити математичний опис електропривода як об єкта управління та здійснити 
розрахунок його параметрів;
3) дослідити стійкість та якість системи електроприводу в статичному режимі при різних 
параметрах налагодження контурів регулювання;
4) дослідити динаміку електроприводу при різних параметрах налагодження контурів 
регулювання.
Розв язанню поставлених задач присвячена дана робота.
Об єктом дослідження в роботі є процеси зміни поведінки електроприводу постійного 
струму при різних параметрах налагодження контурів регулювання.
Предметом дослідження є математичні моделі контурів регулювання електропривода 
постійного струму.
Методи дослідження. Для вирішення і аналізу поставлених задач використані методи: 
теорія автоматичного керування, теорія систем керування електроприводами, математичне 
моделювання.
Об єкт, предмет та методи дослідження
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Узагальнені результати настройки контурів регулювання
Передавальні функції оптимізованих контурів
kcc = 0,02;  Tc = 0,009 с
kшв = 0,06;  Tшв = 0,019 с
Оптимізовані параметри:
Дослідження стійкості та якості системи електроприводу в статичному режимі
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Дослідження стійкості та якості системи електроприводу в статичному режимі
Контур швидкості, оптимізований на модульний критерій 
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Дослідження стійкості та якості системи електроприводу в статичному режимі
Контур швидкості, оптимізований на симетричний критерій 
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При налагоджених параметрах
з фільтром на вході
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Схема та результати моделювання при оптимізації контуру швидкості на модульний критерій
Структурна схеми система електропривода 
при  оптимізації контуру швидкості на модульний критерій в середовищі Simulink (Matlab)
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Помилка системи елеткропривода
при оптимальних параметрах
Запуск без навантаження
Запуск з номінальним 
навантаженням
Схема та результати моделювання при оптимізації контуру швидкості на симетричний критерій
Структурна схеми система електропривода 
при  оптимізації контуру швидкості на симетричний критерій в середовищі Simulink (Matlab)
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Помилка системи елеткропривода
при оптимальних параметрах
Запуск без навантаження
Запуск з номінальним навантаженням
Дослідження системи електроприводу при неоптимізованих параметрах
за умови налагодження контуру швидкості на модульний критерій.
Неоптимальні парамтери контуру струму та оптимальні параметри контуру швидкості
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Запуск без навантаження з подальшим його 
накидом та скидом Помилка системи 
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Дослідження системи електроприводу при неоптимізованих параметрах
за умови налагодження контуру швидкості на модульний критерій.
Неоптимальні параметри контуру швидкості та оптимальні параметри контуру струму
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Запуск без навантаження з подальшим його 
накидом та скидом Помилка системи 
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Дослідження системи електроприводу при неоптимізованих параметрах
за умови налагодження контуру швидкості на симетричний критерій з фільтром на вході.
Неоптимальні параметри контуру струму та оптимальні параметри контуру швидкості
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Дослідження системи електроприводу при неоптимізованих параметрах
за умови налагодження контуру швидкості на симетричний критерій.
Неоптимальні параметри контуру швидкості та оптимальні параметри контуру струму
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Наукова новизна одержаних результатів. У роботі отримано такий новий науковий 
результат:
– досліджено вплив параметрів налагодження контурів регулювання електроприводом 
постійного струму підпорядкованого регулювання на його статику та динаміку, що дозволяє 
здійснювати оптимальний вибір їх налаштування для забезпечення якісних процесів.
Практичне значення одержаних результатів. Використання одержаних результатів 
дозволить підвищити точність та якість керування електроприводом постійного струму 
підпорядкованого регулювання, що забезпечить можливість зменшення споживання 
електроенергії.
Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів
Дякую за увагу! 
 
Доповідь завершено. 
